
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

79 GX-B1359/21-4-23095～23098 2023.4.20 所检项目合格

80 GX-B1359/21-4-23099～23105 2023.4.20 所检项目合格

81 GX-B1359/21-4-23106～23108 2023.4.20 所检项目合格

82  GX-B1321/20-4-23196～23199 2023.4.21

本次共检电力电
缆4条，4条电力
电缆所检项目合

格。



83  GX-B1321/20-4-23200～23201 2023.4.21

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。

84  GX-B1321/20-4-23202 2023.4.21 所检项目合格。  

85  GX-B1321/20-4-23203～23205 2023.4.21

 本次共检电力电
缆3条，3条电力
电缆所检项目合

格。

86  GX-B1321/20-4-23206～23209 2023.4.21

 本次共检电力电
缆4条，4条电力
电缆所检项目合

格。



87  GX-B1321/20-4-23210～23217 2023.4.21

 本次共检电力电
缆8条，8条电力
电缆所检项目合

格。

88  GX-B1321/20-4-23218～23226 2023.4.21

 本次共检电力电
缆9条，9条电力
电缆所检项目合

格。

89  GX-B1321/20-4-23227～23229 2023.4.21

 本次共检电力电
缆3条，3条电力
电缆所检项目合

格。

 

90  GX-B1321/20-4-23230～23231 2023.4.21

 本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。



91 GX-B1424/20-4-23013 2023/4/21

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车所
检项目合格；依
据MT/T 220-1990 
尾气所检项目合

格。

92  GX-B1323/21-4-23043～23047 2023.4.21

 本次共检三相交
流电动机5台，5
台三相交流电动
机所检项目合格

。

93 GX-B1323/21-4-23048～23049 2023.4.21

本次共检三相交
流电动机2台，2
台三相交流电动
机所检项目合格

。

94 GX-B1323/21-4-23050～23051 2023.4.21

本次共检三相交
流电动机2台，2
台三相交流电动
机所检项目合格

。

 



95 GX-B1323/21-4-23052～23053 2023.4.21

本次共检三相交
流电动机2台，2
台三相交流电动
机所检项目合格

。

96 GX-B1323/21-4-23054～23055 2023.4.21

本次共检三相交
流电动机2台，2
台三相交流电动
机所检项目合格

。

97 GX-B1323/21-4-23056～23059 2023.4.21

本次共检三相交
流电动机4台，4
台三相交流电动
机所检项目合格

。

98 GX-B1323/21-4-23060～23062 2023.4.21

本次共检三相交
流电动机3台，3
台三相交流电动
机所检项目合格

。



99 GX-B1323/21-4-23063～23064 2023.4.21

本次共检三相交
流电动机2台，2
台三相交流电动
机所检项目合格

。

 

100 GX-B1350/21-4-23019 2023.4.21
本次共检验接地
装置2处，2处所

检项目合格

101 GX-B1350/21-4-23020 2023.4.21
本次共检验接地
装置2处，2处所

检项目合格

102 GX-B1350/21-4-23021 2023.4.21
本次共检验接地
装置4处，4处所

检项目合格



103 GX-B1350/21-4-23022 2023.4.21
本次共检验接地
装置2处，2处所

检项目合格

104 GX-B1358/21-4-23004 2023.4.23 所检项目合格

105 GX-B1495/20-4-23516～23525 2023.4.23

本次共检高压防
爆开关10台，

10台所检项目合
格

106 GX-B1495/20-4-23526～23540 2023.4.23

本次共检高压防
爆开关15台，

15台所检项目合
格



107 GX-B1495/20-4-23541～23549 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关9台，

9台所检项目合格

108 GX-B1495/20-4-23550～23560 2023.4.23
本次共检高压开

关柜9台，
9台所检项目合格

109 GX-B1495/20-4-23561～23570 2023.4.23

本次共检高压开
关柜10台，

10台所检项目合
格

110 GX-B1495/20-4-23571 2023.4.23 所检项目合格



111 GX-B1495/20-4-23572～23580 2023.4.23
本次共检高压开

关柜9台，
9台所检项目合格

112 GX-B1329/21-4-23005～23013 2023.4.23

本次共检氧化锌
避雷器9组，

9组氧化锌避雷器
所检项目合格。

113 GX-B1321/20-4-23232～23242 2023.4.23

本次共检电力电
缆11条，

11条电力电缆所
检项目合格

114 GX-B1321/20-4-23243～23250 2023.4.23

本次共检电力电
缆8条，

8条电力电缆所检
项目合格



115 GX-B1321/20-4-23251～23258 2023.4.23

本次共检电力电
缆8条，

8条电力电缆所检
项目合格

116 GX-B1321/20-4-23259～23267 2023.4.23

本次共检电力电
缆9条，

9条电力电缆所检
项目合格

117 GX-B1321/20-4-23268～23277 2023.4.23

本次共检电力电
缆10条，

10条电力电缆所
检项目合格

118 GX-B1321/20-4-23278～23288 2023.4.23

本次共检电力电
缆11条，

11条电力电缆所
检项目合格



119 GX-B1321/20-4-23289～23298 2023.4.23

本次共检电力电
缆10条，

10条电力电缆所
检项目合格

120 GX-B1495/20-4-23581～23591 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关11台，
11台所检合格

121 GX-B1495/20-4-23592～23597 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关6台，
6台所检合格

122 GX-B1495/20-4-23597～23612 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关15台，
15台所检合格



123 GX-B1495/20-4-23613～23620 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关8台，
8台所检合格

124 GX-B1495/20-4-23621～23625 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关5台，
5台所检合格

125 GX-B1495/20-4-23626～23632 2023.4.23
本次共检高压开

关柜7台，
7台所检合格

126 GX-B1495/20-4-23633～23642 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关10台，
10台所检合格



127 GX-B1495/20-4-23643～23660 2023.4.23
本次共检高压开

关柜18台，
18台所检合格

128 GX-B1329/21-4-23014～23019 2023.4.23

本次共检氧化锌
避雷器6组，6组
氧化锌避雷器所

检项目合格

129 GX-B1312/20-4-23277～23279 2023.4.23

本次共检电力变
压器3台，

3台所检项目合格
。

130 GX-B1312/20-4-23280～23287 2023.4.23

本次共检电力变
压器8台，

8台所检项目合格
。



131 GX-B1312/20-4-23288～23289 2023.4.23
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

132 GX-B1312/20-4-23290～23292 2023.4.23
本次共检电力变
压器3台，3台所
检项目合格。

133 GX-B1312/20-4-23293～23294 2023.4.23
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

134  GX-B1495/20-4-23362～23364 2023.4.23
 本次共检高压开
关柜3台，3台所
检项目合格。



135 GX-B1495/20-4-23365～23369 2023.4.23
 本次共检高压开
关柜5台，5台所
检项目合格。

136  GX-B1495/20-4-23370～23374 2023.4.23
 本次共检高压开
关柜5台，5台所
检项目合格。

 

137  GX-B1495/20-4-23375～23378 2023.4.23
本次共检高压开
关柜4台，4台所
检项目合格。

138  GX-B1495/20-4-23379～23384 2023.4.23
本次共检高压开
关柜6台，6台所
检项目合格。



139   GX-B1495/20-4-23385～23388 2023.4.23
本次共检高压开
关柜4台，4台所
检项目合格。

140  GX-B1495/20-4-23389～23398 2023.4.23
本次共检高压开
关柜10台，10台
所检项目合格。

141  GX-B1495/20-4-23399～23401 2023.4.23
本次共检高压开
关柜3台，3台所
检项目合格。

 

142  GX-B1495/20-4-23402～23407 2023.4.23
 本次共检高压开
关柜6台，6台所
检项目合格。



143  GX-B1495/20-4-23408～23410 2023.4.23
 本次共检高压开
关柜3台，3台所
检项目合格。

144 GX-B1495/20-4-23411～23422 2023.4.23

本次共检高压防
爆开关12台，12
台所检项目合格

。

145 GX-B1495/20-4-23423～23435 2023.4.23

本次共检高压防
爆开关13台，13
台所检项目合格

。

146 GX-B1495/20-4-23436～23449 2023.4.23

本次共检高压防
爆开关14台，14
台所检项目合格

。



147 GX-B1495/20-4-23450～23463 2023.4.23

本次共检高压防
爆开关14台，14
台所检项目合格

。

148 GX-B1495/20-4-23464～23470 2023.4.23
本次共检高压开
关柜7台，7台所
检项目合格。

149 GX-B1495/20-4-23471～23479 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关9台，9台
所检项目合格。

150 GX-B1495/20-4-23480～23485 2023.4.23
本次共检高压防
爆开关6台，6台
所检项目合格



151 GX-B1336/22-4-23003～23004 2023.4.23
本次共检母线
2组，2组所检项

目合格。

152 GX-B1336/22-4-23005～23006 2023.4.23
本次共检母线
2组，2组所检项

目合格。

153 GX-B1323/21-4-23122～23123 2023.4.23

本次共检三相交
流电动机2台，2
台三相交流电动
机所检项目合格

154 GX-B1323/21-4-23068～23070 2023.4.23

本次共检三相交
流电动机3台，3
台三相交流电动
机所检项目合格



155 GX-B1323/21-4-23071～23073 2023.4.23

本次共检三相交
流电动机3台，3
台三相交流电动
机所检项目合格

156 GX-B1323/21-4-23074～23081 2023.4.23

本次共检三相交
流电动机8台，8
台三相交流电动
机所检项目合格

157 GX-B1323/21-4-23082～23086 2023.4.23

本次共检三相交
流电动机5台，5
台三相交流电动
机所检项目合格

158 GX-B1323/21-4-23087～23089 2023.4.23

本次共检三相交
流电动机3台，3
台三相交流电动
机所检项目合格



159 GX-B1323/21-4-23090～23096 2023.4.23

本次共检三相交
流电动机7台，7
台三相交流电动
机所检项目合格

160 GX-B1321/20-4-23305～23314 2023.4.23

本次共检电力电
缆10条，10条电
力电缆所检项目

合格

161 GX-B1321/20-4-23299～23304 2023.4.23

本次共检电力电
缆6条，6条电力
电缆所检项目合

格

162 GX-B1321/20-4-23315～23316 2023.4.23

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格



163 GX-B1321/20-4-23317～23326 2023.4.23

本次共检电力电
缆10条，10条电
力电缆所检项目

合格

164 GX-B1321/20-4-23327～23336 2023.4.23

本次共检电力电
缆10条，10条电
力电缆所检项目

合格

165 GX-B1321/20-4-23337～23346 2023.4.23

本次共检电力电
缆10条，10条电
力电缆所检项目

合格

166 GX-B1321/20-4-23347～23354 2023.4.23

本次共检电力电
缆8条，8条电力
电缆所检项目合

格



167 GX-B1321/20-4-23355～23365 2023.4.23

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格

168 GX-B1404/20-4-23009 2023.4.24

所检电网谐波电
压总谐波畸变率
、各次谐波电压
含有率、谐波电

流符合GB/T 
14549-1993 《电
能质量 公用电网
谐波》要求。

169 GX-B1404/20-4-23010 2023.4.24

所检电网谐波电
压总谐波畸变率
、各次谐波电压
含有率、谐波电

流符合GB/T 
14549-1993 《电
能质量 公用电网
谐波》要求。

170 GX-B1404/20-4-23011 2023.4.24

所检电网谐波电
压总谐波畸变率
、各次谐波电压
含有率、谐波电

流符合GB/T 
14549-1993 《电
能质量 公用电网
谐波》要求。



171 GX-B1404/20-4-23012 2023.4.24

所检电网谐波电
压总谐波畸变率
、各次谐波电压
含有率、谐波电

流符合GB/T 
14549-1993 《电
能质量 公用电网
谐波》要求。

172 GX-B1495/20-4-23784～23794 2023.4.24
本次共检高压开
关柜11台，11台
所检项目合格。

173 GX-B1495/20-4-23795～23803 2023.4.24
本次共检高压开
关柜9台，9台所
检项目合格。

174 GX-B1359/21-4-23109～23111 2023.4.24

本次共检矿用防
爆型照明信号综
合保护装置3台，
3台所检合格。



175 GX-B1359/21-4-23112～23120 2023.4.24

本次共检矿用防
爆型照明信号综
合保护装置9台，
9台所检合格。

176 GX-B1359/21-4-23121～23131 2023.4.24

本次共检矿用防
爆型照明信号综

合保护装置
11台，11台所检

合格。

177 GX-B1359/21-4-23132～23135 2023.4.24

本次共检矿用防
爆型照明信号综
合保护装置4台，
4台所检合格。

178 GX-B1359/21-4-23136～23141 2023.4.24

本次共检矿用防
爆型照明信号综
合保护装置6台，
6台所检合格。



179 GX-B1328/20-4-23071 2023.4.25
本次共检绝缘手
套50只，50只所
检项目合格。

180 GX-B1328/20-4-23072 2023.4.25
本次共检绝缘鞋
50只，50只所检

项目合格。

181 GX-B1328/20-4-23073 2023.4.25
本次共检验电器
25支，25支所检

项目合格。
 

182 GX-B1328/20-4-23074 2023.4.25
本次共检短路接
地线25套，25套
所检项目合格。



183 GX-B1312/20-4-23159 2023.4.25 所检项目合格。

184 GX-B1312/20-4-23160 2023.4.25 所检项目合格。

185 GX-B1312/20-4-23147 2023.4.25 所检项目合格。

186 GX-B1312/20-4-23137～23139 2023.4.25
本次共检电力变
压器3台，3台所
检项目合格。

 



187 GX-B1312/20-4-23140～23142 2023.4.25
本次共检电力变
压器3台，3台所
检项目合格。

188 GX-B1312/20-4-23143～23144 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

189 GX-B1312/20-4-23145～23146 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

190 GX-B1312/20-4-23148～23150 2023.4.25
本次共检电力变
压器3台，3台所
检项目合格。



191 GX-B1312/20-4-23221～23224 2023.4.25
本次共检电力变
压器4台，4台所
检项目合格。

192 GX-B1312/20-4-23151～23154 2023.4.25
本次共检电力变
压器4台，4台所
检项目合格。

193 GX-B1312/20-4-23225～23226 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

194 GX-B1312/20-4-23155～23156 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。



195 GX-B1312/20-4-23157～23158 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

196 GX-B1312/20-4-23161～23162 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

197 GX-B1312/20-4-23163～23171 2023.4.25
本次共检电力变
压器9台，9台所
检项目合格。

198 GX-B1312/20-4-23174～23177 2023.4.25
本次共检电力变
压器4台，4台所
检项目合格。



199 GX-B1312/20-4-23178～23182 2023.4.25
本次共检电力变
压器5台，5台所
检项目合格。

200 GX-B1312/20-4-23183～23190 2023.4.25
本次共检电力变
压器8台，8台所
检项目合格。

201 GX-B1312/20-4-23191～23192 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

202 GX-B1312/20-4-23193～23194 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。



203 GX-B1312/20-4-23195～23197 2023.4.25
本次共检电力变
压器3台，3台所
检项目合格。

204 GX-B1312/20-4-23198～23199 2023.4.25
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

205 GX-B1312/20-4-23200 2023.4.25 所检项目合格。

206 GX-B1354/20-4-23007 2023.4.25
电容接地电容电

流符合规定



206 GX-B1312/20-4-23295 2023.4.23 所检项目合格




































































