
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

18 GX-B1495/20-7-24132-24137 2024.4.11
本次共检高压开关设备6台，6台高

压开关设备所检项目合格。

19 GX-B1495/20-7-24138-24151 2024.4.11
本次共检高压开关设备14台，14台
高压开关设备所检项目合格。

20 GX-B1495/20-7-24152-24161 2024.4.11
本次共检高压开关设备10台，10台
高压开关设备所检项目合格。



21 GX-B1495/20-7-24162-24168 2024.4.11
本次共检高压开关设备7台，7台高

压开关设备所检项目合格。

22 GX-B1495/20-7-24169-24172 2024.4.11
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。

23 GX-B1495/20-7-24173-24175 2024.4.11
本次共检高压开关设备3台，3台高

压开关设备所检项目合格。



24 GX-B1495/20-7-24176-24180 2024.4.11
本次共检高压开关设备5台，5台高

压开关设备所检项目合格。

25 GX-B1495/20-7-24181 2024.4.11 所检项目合格。

26 GX-B1495/20-7-24182-24188 2024.4.11
本次共检高压开关设备7台，7台高

压开关设备所检项目合格。



27 GX-B1495/20-7-24189-24192 2024.4.11
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。

28 GX-B1495/20-7-24193-24196 2024.4.11
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。

29 GX-B1495/20-7-24087-24095 2024.4.10
本次共检高压开关设备9台，9台高

压开关设备所检项目合格。



30 GX-B1495/20-7-24096-24099 2024.4.10
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。

31 GX-B1495/20-7-24100-24111 2024.4.10
本次共检高压开关设备12台，12台
高压开关设备所检项目合格。

32 GX-B1495/20-7-24112-24119 2024.4.10
本次共检高压开关设备8台，8台高

压开关设备所检项目合格。



33 GX-B1495/20-7-24120-24127 2024.4.10
本次共检高压开关设备8台，8台高

压开关设备所检项目合格。

34 GX-B1495/20-7-24128-24131 2024.4.10
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。

35 GX-B1321/20-7-24045-24047 2024.4.10
本次共检电力电缆3条，3条电力电

缆所检项目合格。



36 GX-B1321/20-7-24048-24050 2024.4.10
本次共检电力电缆3条，3条电力电

缆所检项目合格。

37 GX-B1321/20-7-24051-24057 2024.4.10
本次共检电力电缆7条，7条电力电

缆所检项目合格。

38 GX-B1321/20-7-24058-24064 2024.4.10
本次共检电力电缆7条，7条电力电

缆所检项目合格。



39 GX-B1328/20-7-24006 2024.4.10
本次共检携带式接地和接地短路装

置10组，10组所检项目合格。

40 GX-B1328/20-7-24007 2024.4.10
本次共检验电器20支，20只验电器

所检项目合格。

41 GX-B1495/20-7-24213～24226 2024.4.22
本次共检高压防爆开关14台，14
台高压防爆开关所检项目合格。



42 GX-B1495/20-7-24227～24239 2024.4.22
本次共检高压防爆开关13台，13
台高压防爆开关所检项目合格。

43 GX-B1495/20-7-24240～24249 2024.4.22
本次共检高压防爆开关10台，10
台高压防爆开关所检项目合格。

44 GX-B1495/20-7-24250～24257 2024.4.22
本次共检高压防爆开关8台，8台
高压防爆开关所检项目合格。



45 GX-B1495/20-7-24258～24267 2024.4.22
本次共检高压防爆开关10台，10
台高压防爆开关所检项目合格。

46 GX-B1321/20-7-24065～24070 2024.4.22本次共检电力电缆6条，6条电力电缆均合

47 GX-B1321/20-7-24071～24082 2024.4.22本次共检电力电缆12条，12条电力电缆均



48 GX-B1321/20-7-24096～24101 2024.4.22
本次共检电力电缆6条，6条电力

电缆所检项目合格。

49 GX-B1321/20-7-24102～24107 2024.4.22
本次共检电力电缆6条，6条电力

电缆所检项目合格。

50 GX-B1321/20-7-24108～24114 2024.4.22本次共检电力电缆7条，7条电力电缆均合



51 GX-B1321/20-7-24115～24126 2024.4.22
本次共检电力电缆12条，12条电

力电缆均合格。

52 GX-B1495/20-7-24268～24283 2024.4.22
本次共检高压开关柜16台，16台
高压开关柜所检项目合格。

53 GX-B1300/23-7-24001 2024.4.23 综合判定：合格。



54 GX-B1328/20-7-24010 2024.4.24
本次共检验电器20支，20支所检项

目合格。

55 GX-B1520/20-7-24001 2024.4.24 综合判定：合格。

56 GX-B1520/20-7-24002 2024.4.24 综合判定：合格。



57 GX-B1332/21-7-24001-24009 2024.4.26
本次共检电容器9台，9台所检项目

合格。

58 GX-B1332/21-7-24010-24018 2024.4.26
本次共检电容器9台，9台所检项目

合格。

59 GX-B1547/20-7-24001-24003 2024.4.25
本次共检继电保护装置3台，3台所

检项目合格。



60 GX-B1547/20-7-24004-24005 2024.4.25
本次共检继电保护装置2台，2台所

检项目合格。

61 GX-B1321/20-7-24083-24091 2024.4.25
本次共检电力电缆9条，9条电力电

缆所检项目合格。

62 GX-B1321/20-7-24127-24134 2024.4.25
本次共检电力电缆8条，8条电力电

缆所检项目合格。



63 GX-B1495/20-7-24197-24212 2024.4.26
本次共检高压开关设备16台，16台
高压开关设备所检项目合格。

64 GX-B1495/20-7-24294-24306 2024.4.26
本次共检高压开关设备13台，13台
高压开关设备所检项目合格。

65 GX-B1424/20-7-24007 2024.4.29
依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合

判定合格。



66 GX-B1310/21-7-24022 2024.4.28 符合标准要求。

67 GX-B1310/21-7-24020 2024.4.25 符合标准要求。

68 GX-B1310/21-7-24021 2024.4.25 符合标准要求。



69 GX-B1310/21-7-24016 2024.4.28 符合标准要求。

70 GX-B1310/21-7-24017 2024.4.28 符合标准要求。


