
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

1 GX-B1495/20-3-25271～25274 2025年3月3日
本次共检高压开关设备4台，4台
高压开关设备所检项目合格。

2 GX-B1495/20-3-25195～25207 2025年3月3日
本次共检高压开关设备13台，13
台高压开关设备所检项目合格。

3 GX-B1495/20-3-25175～25193 2025年3月3日
本次共检高压开关设备19台，19
台高压开关设备所检项目合格。



4 GX-B1495/20-3-25216～25223 2025年3月3日
本次共检高压开关设备8台，8台
高压开关设备所检项目合格。

5 GX-B1495/20-3-25209～25215 2025年3月3日
本次共检高压开关设备7台，7台
高压开关设备所检项目合格。

6 GX-B1522/20-3-25003 2025年3月3日 所检项目合格。



7 GX-B1324/21-3-25002~25007 2025.3.5
本次共检三相交流电动机6台，6
台三相交流电动机所检项目合格

。

8 GX-B1324/21-3-25008~25013 2025.3.5
本次共检三相交流电动机6台，6
台三相交流电动机所检项目合格

。



9 GX-B1324/21-3-25014~25019 2025.3.5
本次共检三相交流电动机6台，6
台三相交流电动机所检项目合格

。

10 GX-B1322/21-3-25021~25030 2025.3.5
本次共检电力电缆10条，10条电

力电缆所检项目合格。



11 GX-B1322/21-3-25031~25040 2025.3.5
本次共检电力电缆10条，10条电

力电缆所检项目合格。

12 GX-B1313/21-3-25009~25010 2025.3.5
本次共检电力变压器2台，2台电

力变压器所检项目合格。



13 GX-B1313/21-3-25011~25012 2025.3.5
本次共检电力变压器2台，2台电

力变压器所检项目合格。

14 GX-B1313/21-3-25013 2025.3.5 所检项目合格。



15 GX-B1322/20-3-25041~25046 2025.3.5
本次共捡电力电缆6条，6条电

力电缆所检项目合格。

16 GX-B1322/20-3-25047~25050 2025.3.5
本次共捡电力电缆4条，4条电

力电缆所检项目合格。

17 GX-B1322/20-3-25051~25053 2025.3.5
本次共捡电力电缆3条，3条电

力电缆所检项目合格。



18 GX-B1313/21-3-25014~25015 2025.3.5
本次共检电力变压器2台，2台
电力变压器所检项目合格。

19 GX-B1313/21-3-25016 2025.3.5 所检项目合格。

20 GX-B1313/21-3-25017 2025.3.5 所检项目合格。



21 GX-B1313/21-3-25018 2025.3.5 所检项目合格。

22 GX-B1451/20-3-25055~25065 2025.3.6
本次共检高压开关设备11台，11
台高压开关设备所检项目合格。



23 GX-B1451/20-3-25066~25078 2025.3.6
本次共检高压开关设备13台，13
台高压开关设备所检项目合格。

24 GX-B1451/20-3-25079~25088 2025.3.6
本次共检高压开关设备10台，10
台高压开关设备所检项目合格。



25 GX-B1328/20-3-25061 2025年3月6日
本次共检绝缘手套2只，2只绝缘

手套合格。

26 GX-B1328/20-3-25062 2025年3月6日
本次共检绝缘靴2只，2只绝缘靴

合格。

27 GX-B1328/20-3-25063 2025年3月6日
本次共检绝缘手套2只，2只绝缘

手套合格。

28 GX-B1328/20-3-25064 2025年3月6日
本次共检绝缘靴2只，2只绝缘靴

合格。

29 GX-B1428/21-3-25014 2025年3月7日 无缺陷迹痕显示。



30 GX-B1428/21-3-25015 2025年3月7日 无缺陷迹痕显示。


