
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料 

1 GX-B1451/20-4-25001～25007 2025.3.3
本次共检高压开关柜
7面，7面高压开关柜所

检项目合格。

2 GX-B1424/20-4-25001 2025/3/3
依据MT/T 220-1990 尾
气所检项目合格。

3 GX-B1310/21-4-25030 2025.3.5 符合标准要求



4 GX-B1310/21-4-25031 2025.3.5 符合标准要求

5 GX-B1310/21-4-25032 2025.3.5 符合标准要求

6 GX-B1428/21-4-25031 2025.3.5 无缺陷迹痕显示

7 GX-B1428/21-4-25032 2025.3.5 无缺陷迹痕显示



8 GX-B1301/23-4-25004 2025.3.5 综合判定:合格。

9 GX-B1323/21-4-25007~25008 2025.3.5 所检项目合格。

10 GX-B1328/20-4-25010 2025.3.6
本次共检绝缘手套

16只，16只绝缘手套所
检项目合格。

11 GX-B1328/20-4-25011 2025.3.6
本次共检绝缘杆2组，2
组绝缘杆所检项目合格

。



12 GX-B1328/20-4-25012 2025.3.6
本次共检绝缘鞋16只，
16只绝缘鞋所检项目合

格。

13 GX-B1328/20-4-25013 2025.3.6
本次共验电器4支，4支
验电器所检项目合格。

14 GX-B1328/20-4-25014 2025.3.6

本次共检携带式短路接
地线4组，4组携带式短
路接地线所检项目合格

。


