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84 GX-B1495/20-7-25375～25387 2025.3.21
本次共检高压开关设备13台，13台

高压开关设备所检项目合格。

85 GX-B1495/20-7-25388 2025.3.21 所检项目合格。

86 GX-B1495/20-7-25389～25395 2025.3.21
本次共检高压开关设备7台，7台高

压开关设备所检项目合格。



87 GX-B1495/20-7-25396～25404 2025.3.21
本次共检高压开关设备9台，9台高

压开关设备所检项目合格。

88 GX-B1495/20-7-25407 2025.3.21 所检项目合格。

89 GX-B1312/20-7-25114～25116 2025.3.21
本次共检电力变压器3台，3台电力

变压器所检项目合格。



90 GX-B1312/20-7-25117～25118 2025.3.21
本次共检电力变压器2台，2台电力

变压器所检项目合格。

91 GX-B1321/20-7-25124～25127 2025.3.21
本次共检验电力电缆4条，4条电力

电缆所检项目合格。

92 GX-B1321/20-7-25128～25129 2025.3.21
本次共检验电力电缆2条，2条电力

电缆所检项目合格。



93 GX-B1321/20-7-25133～25134 2025.3.21
本次共检验电力电缆2条，2条电力

电缆所检项目合格。

94 GX-B1321/20-7-25130～25132 2025.3.24
本次共检验电力电缆3条，3条电力

电缆所检项目合格。

95 GX-B1312/20-7-25125～25130 2025.3.24
本次共检电力变压器6台，6台电力

变压器所检项目合格。



96 GX-B1312/20-7-25119～25122 2025.3.24
本次共检电力变压器4台，4台电力

变压器所检项目合格。

97 GX-B1312/20-7-25123～25124 2025.3.24
本次共检电力变压器2台，2台电力

变压器所检项目合格。

98 GX-B1323/21-7-25014～25017 2025.3.24 所检项目合格。



99 GX-B1310/21-7-25008 2025/3/21 符合标准要求。

100 GX-B1310/21-7-25009 2025/3/21 符合标准要求。

101 GX-B1310/21-7-25010 2025/3/21 符合标准要求。



102 GX-B1495/20-7-25524～25528 2025.3.26 所检项目合格。

103 GX-B1352/21-7-25026 2025.3.26 所检项目合格。

104 GX-B1352/21-7-255028 2025.3.26 所检项目合格。



105 GX-B1352/21-7-255029～255030 2025.3.26 所检项目合格。

106 GX-B1312/20-7-25172～25177 2025/3/26 所检项目合格。

107 GX-B1312/20-7-25178～25179 2025/3/26 所检项目合格。



108 GX-B1312/20-7-25180～25184 2025/3/26 所检项目合格。

109 GX-B1321/20-7-25175～25176 2025/3/26 所检项目合格。

110 GX-B1495/20-7-25539～25551 2025/3/26
本次共检高压开关设备13台，13台

高压开关设备所检项目合格。



111 GX-B1329/21-7-25009～25010 2025/3/26
本次共检氧化锌避雷器2组，2组氧

化锌避雷器所检项目合格。


